
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

 

Стандарт организации 

 

 

 

 

 

 

НАВЕСНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ 

С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ 

 

Работы по устройству. 

Общие требования к производству и контролю работ 

 

 

 

СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 
 

 

Изменение № 1 от 14.04.2014 

 

 

 

«Центральный институт типового проектирования 

им. Г.К. Орджоникидзе» 

 

Москва 2016 



СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 

 2 

1 Дополнить элемент «Содержание» приложением Б: 

Приложение Б (обязательное) Форма карты контроля соблюдения требований 

СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012. 

 

2 Дополнить раздел 7 «Контроль выполнения работ» пунктом 7.5 следующего со-

держания: 

«7.5 Форма карты контроля соблюдения требований настоящего стандарта приве-

дена в приложении Б.» 

 

4 В карте контроля использованы следующие сокращения: 

НФС – навесные фасадные системы с воздушным зазором. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Форма карты контроля 

соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 «Навесные фасадные системы с воздушным зазором. 

Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ» 

при выполнении вида работ: «Устройство навесных фасадных систем с воздушным зазором для облицовки фасадов 

зданий и других строительных сооружений облицовочными материалами различных типов и теплоизоляции наружных 

стен с внешней стороны» 

 

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

ОГРН: ______________ ИНН ______________ 

Сведения об объекте: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Основание для проведения проверки: 

№_________________ от _______________ 

 

Тип проверки (нужное подчеркнуть): 

Выездная 

Документарная 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложе-
ния, 

примечания 

 

Этап 1. Организация строительного производства 
1.1 Рабочая документа-

ция 
Проверка наличия ориги-
нального комплекта докумен-
тов (техническая документа-
ция системодержателя НФС, 
проектная документация на 
устройство НФС), или его 
копии, согласованной и ут-
вержденной в установленном 
порядке 

Документарный Наличие протокола испы-
таний несущей способности 
анкерных креплений,  соот-
ветствие проектной доку-
ментации требованиям По-
становения Правительства 
Российской Федерации [9] 
и наличие оттиска (штампа) 
технического заказчика и 
системодержателя НФС 
в соответствии с 4.1 

   

1.2 Исполнительная 
документация 

Проверка наличия актов ос-
видетельствования работ: 
- гидроизоляции кровли 
- гидроизоляции цоколя 
- гидроизоляции отмостки 
- гидроизоляции балконов 
- сварочных работ 
- заполнения проемов здания 
- демонтаж конструкций с 
фасада зданий, препятствую-
щих монтажу НФС 

Документарный Соответствие требованиям 
4.3 и РД 11-02-2006 [6] 

  

1.3 Журнал работ Проверка наличия общего 
или специального журнала 
работ 

Документарный Наличие в общем или спе-
циальном журнале работ 
записи, подтверждающей 
соответствие требованиям 
РД 11-05-2007 [5]  
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложе-
ния, 

примечания 

 

1.4 Используемые сред-
ства измерений 

Наличие акта поверки ис-
пользуемых средств измере-
ний в сертифицированной 
лаборатории 

Документарный Наличие документа уста-
новленного образца на ка-
ждое используемое средст-
во измерения 

  

Этап 2. Входной контроль и хранение поставленных материалов и изделий НФС 
2.1 Поставленные ма-

териалы и изделий 
НФС 

Соответствие марок постав-
ленных материалов и изделий 
НФС внесенным в рабочую 
документацию 

Документарный Наличие журнала учета 
входного контроля по 
ГОСТ 24297, заполненного 
с учетом требований 7.2.2. 
Наличие акта отбраковки 
поставленных материалов и 
изделий НФС в соответст-
вии с требованиями 7.2.4 

  

2.2 Хранение постав-
ленных материалов 
и изделий НФС 

Материалы и изделия долж-
ны храниться с обеспечением 
защиты от воздействия атмо-
сферных осадков и солнеч-
ных лучей 

Визуальный Хранение материалов и 
комплектующих изделий в 
соответствии с 4.3.4   

Этап 3. Разметка фасада и бурение (сверление) отверстий 
3.1 Горизонтальные и 

вертикальные оси 
Контроль допустимого сме-
щения осей относительно 
проектных значений 

 Документарный Наличие записи в журнале 
производства работ о вы-
полнении разметки гори-
зонтальных и вертикальных 
осей с обязательным указа-
нием фактических смеще-
ний относительно проект-
ных значений в соответст-
вии с требованиями 5.2.1 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

П
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложе-
ния, 

примечания 

 

3.2 Количество и раз-
меры отверстий для 
установки анкерных 
креплений 

Контроль учета размеров от-
верстий (глубина и диаметр) 

Документарный Наличие записи в журнале 
производства работ по мон-
тажным участкам и количе-
ству отверстий в соответст-
вии с 5.2.2 

  

Этап 4. Монтаж кронштейнов 
4.1 Установка анкерных 

креплений 
Контроль соблюдения мо-
мента затяжки, равномерно-
сти прилегания головки рас-
порного элемента к бортику 
дюбеля или стальной шайбе 

Документарный Наличие записи в журнале 
производства работ о ре-
зультатах операционного 
контроля в соответствии с 
5.3.3 

  

4.2 Несущая способ-
ность установленных  
анкерных креплений 

Контроль проведения натур-
ных испытаний установлен-
ных анкерных креплений 

Документарный Наличие протокола испы-
таний в соответствии с 5.3.3   

4.4 Установленные 
кронштейны 

В соответствии с требова-
ниями рабочей документации 

Документарный Наличие акта освидетельст-
вования скрытых работ с 
указанием общего числа 
установленных кронштей-
нов и анкерных креплений 
и с учетом требований 5.3.5 

  

Этап 5. Монтаж теплоизоляционного слоя* 
5.1 Количество слоев 

утепления 
В соответствии с требова-
ниями рабочей документации 

Документарный Наличие записи в журнале 
производства работ о при-
меняемом утеплении (одно-
слойное или двухслойное) с 
указанием типа применяе-
мого утеплителя для каждо-
го слоя в соответствии с 
требованиями 5.4.1 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложе-
ния, 

примечания 

 

5.2 Установка и закреп-
ление плит утепли-
теля 

Контроль соблюдения схемы 
укладки и фиксации анкерами 
с тарельчатыми дюбелями 

Документарный Наличие записи в журнале 
производства работ о выбран-
ной схеме укладки и крепле-
ния, в соответствии с требова-
ниями 5.4.4, 5.4.8 и 5.4.10 

  

5.3 Поверхность тепло-
изоляционного слоя 

Контроль утепленных по-
верхностей 

Документарный Наличие акта освидетельст-
вования скрытых работ с обя-
зательной отметкой об отсут-
ствии дефектов в соответст-
вии с требованиями 5.4.13 

  

5.4 Установка ветро-
гидрозащитной 
мембраны 

Контроль целостности пло-
щади укладки по поверхности 
теплоизоляционного слоя 

Документарный Наличие акта освидетельст-
вования скрытых работ с 
обязательной отметкой о:  
- типе применяемой ветро-
гидрозащитной мембраны, 
- величине перехлеста по-
лотен,  
- шаг закрепления анкерами с 
тарельчатыми дюбелями це-
лостности площади укладки 

  

Этап 6. Монтаж направляющих и угловых элементов 
6.1 Крепление направ-

ляющих и угловых 
элементов 

Контроль соблюдения схемы 
крепления и температурно-
деформационного зазора 

Документарный Наличие записи в журнале 
производства работ о мате-
риале монтируемых эле-
ментов, величине темпера-
турно-деформационного 
зазора и способе закрепле-
ния в соответствии с требо-
ваниями 5.6.1, 5.6.2, 5.6.4 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложе-
ния, 

примечания 

 

6.2 Проектное положе-
ние 

Контроль предельных откло-
нений от проектного положе-
ния 

Документарный Наличие записи в журнале 
производства работ о ре-
зультатах операционного 
контроля по 5.6.3 и 7.3.2 

  

6.3 Установленные на-
правляющие и угло-
вые элементы 

Контроль количества уста-
новленных элементов 

Документарный Наличие акта освидетельст-
вования скрытых работ с 
отметкой об отсутствии де-
фектов по 5.6.5 

  

Этап 7. Монтаж защитно-декоративного экрана** 
7.1 Способ крепления Соответствие принятой схе-

мы крепления требованиям 
рабочей документации 

Документарный Наличие записи в журнале 
производства работ с от-
меткой о выбранной схеме 
крепления с указанием типа 
применяемых крепежных 
изделий, величине компен-
сационных швов между со-
седними однотипными эле-
ментами и диаметра термо-
компенсационных отвер-
стий в соответствии с тре-
бованиями 5.7.4, 5.7.5 

  

7.2 Проектное положе-
ние 

Контроль предельных откло-
нений от проектного положе-
ния 

Документарный Наличие записи в журнале 
производства работ о ре-
зультатах операционного 
контроля по 7.3.2 

  

 
 
 



СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 

 9 

Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

П
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложе-
ния, 

примечания 

 

7.3 Герметизирующий 
состав 

Соответствие типа применяе-
мого герметизирующего со-
става (герметика) требовани-
ям рабочей документации 

Документарный Наличие записи в журнале 
производства работ о типе 
применяемого герметика в 
соответствии с требования-
ми 5.7.7 (г) 

  

7.4 Фиксирующие эле-
менты 

Контроль установки и закре-
пления фиксирующих эле-
ментов к направляющим эле-
ментам 

Документарный Наличие акта освидетельст-
вования скрытых работ с 
указанием типа применяе-
мых фиксирующих элемен-
тов, местах и способе за-
крепления в соответствии с 
требованиями 5.7.9.1 (при-
мечание) 

  

Этап 8: Установка элементов примыкания к конструктивным частям здания*** 
8.1 Противопожарные 

короба 
Контроль соблюдения схемы 
установки 

Документарный Наличие акта освидетельст-
вования скрытых работ с 
указанием способа анти-
коррозионной защиты ко-
робов, мест установки, типа 
минеральной ваты, метизов 
и шага закрепления в соот-
ветствии с требованиями 
6.2.1–6.2.10 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложе-
ния, 

примечания 

 

8.2 Элементы наружно-
го оформления 

Контроль установки допол-
нительных кронштейнов 

Документарный Наличие акта освидетельст-
вования скрытых работ с 
отметкой об использовании 
термоизолирующих про-
кладок в соответствии с 
требованиями 6.3.2 

  

* Работы по п.5.4 выполняются при наличии соответствующего решения о применении, принимаемого проектной организацией, и внесенного в 
установленном порядке в проектную и рабочую документацию. 

** Работы по п. 7.3 выполняются при использовании натурального камня в качестве материала защитно-декоративного экрана. 
*** Работы по п. 8.2 выполняются при наличии соответствующего раздела в составе рабочей документации. 
Работы по п. 7.4 выполняются при использовании металлокомпозитных кассет в качестве материала защитно-декоративного экрана. 
В графе «Результат» при проверке ставится «+» или  «–» в зависимости от результатов проверенных позиций стандарта. 
В графе «Приложения к карте контроля, примечания» могут быть даны ссылки на прилагаемые к карте контроля копии документов (Приложение 

№…), подтверждающих выполнение указанной в стандарте деятельности, или указаны номера и даты подтверждающих документов (Приказ, протокол, 
акт) и их полное наименование, или приведены комментарии (обоснование)  к оценке результатов проверки. 
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Заключение (нужное подчеркнуть): 

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 соблюдены в полном объеме. 

2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 соблюдены не в полном объеме. 

 

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Приложения: _________________ на ____ л. 

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Эксперт ______________________      ______________ 

                    фамилия, имя, отчество                       подпись 

               ______________________      ______________ 

                        фамилия, имя, отчество                      подпись 

 

Подпись представителя проверяемой организации – члена СРО, 

принимавшего участие в проверке: 

               ______________________      ______________ 

                        фамилия, имя, отчество                      подпись 

 

Дата «____» ____________ 20___ г. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /RUS ()
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


